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   给排水安装施工方案

本工程项目管道包括室内外给水、排水管道，消火栓系统。给。

本工程采用的规范及技术标准：

《建筑排水硬聚氯乙烯管施工及验收规程》      CJJ/T29-98

《工业金属管道工程施工及验收规范》         GB50235-96

《采暖与卫生工程施工及验收规范》            GBJ242-82

国家及地方颁发的各类操作规程和《标准图集》

5．1  施工工艺

5.1.1室内给水管道安装施工工艺
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5．2  主要施工方法

5．2．1  给水管道主要施工方法

1． 安装前按设计规格、型号和质量要求核实检验材料，符合要求后才能领用安装。安装就位前清除管内杂物。阀门安装前从每批（同牌号、同规格型号）数量中抽查10%，且不少于一个，检查压盖、法兰及螺纹是否完整无损。如有破损应提前通知厂家调换，为施工创造条件及时间。

2． 根据施工图确定管道的安装位置，并确定支吊架的安装位置和形式预制支吊架，安装顺序先大管、主管、后支管和阀件等。

3． 由土建给出标准标高和坐标位置，按确定的管道位置放线，并画出支吊架位置，安装支吊架。支吊架安装前先刷一遍防锈漆。

4． 本工程给水钢塑管其系统作法如下：

（1）给水钢塑管的安装，除去离转弯及分支50～100mm处加设支架外，还应遵循下表：

	管径DN（mm）
	20
	25
	32
	40
	50
	63

	主管（mm）
	800
	900
	1000
	1300
	1600
	1800

	横管（mm）
	600
	700
	800
	1000
	1200
	1400


（2）给水管道穿越墙、板时设置套管，并在套管内用软性防火、防水填料填实，对卫生间内的钢套管，钢套管下端与楼板平，上端高出地坪5cm，在套管与给水管壁间的间隙内用防水油膏嵌实。

5．2．2  室内排水管安装方法

1． 排水管室内采用UPVC管，其排水横管安装间距表如下：

	管径
	50
	75
	100

	支、吊架间距（mm）
	0.6
	0.8
	1


注：支架安装设位置距地1.5～1.8m高，2个以上均匀称安装。

2． 排水立管安装支架如下表：

	层高（mm）
	≤4.0
	＞4.0

	每根立管每层安装支架数（个）
	1
	2


3． 每层UPVC管均应设置伸缩节，紧接支管与立管交汇的下部。

4．排水立管底部应设置防冲激变形加强支架。

5．排水管安装前将管内杂物清理干净，安装好后应将各管口堵严密，以防杂物漏入堵塞和日后排水不畅通。

6．暗设或埋入地下的排水管在隐蔽前做灌水试验和通球试验。灌水高度不低于该层地面高度，满水15分钟后，再灌满延续5分钟，液面不下降为合格。

5．2．3  室内给排水管与电缆及电缆管线的距离遵循如下原则：

	走向类别
	与电缆的距离（mm）
	与电线管的距离（mm）
	与配电箱的距离（mm）
	与电气开关和接头的距离（mm）

	同一平面
	≥50
	≥50
	≥300
	≥150

	不同平面
	≥10
	≥20
	≥300
	≥150


5．3操作要点

5．3．1  由于给水系统采用新型钢塑管，因此该管材生产厂家有责任向安装单位进行技术交底和新产品、新工艺施工技术培训及指导，以便顺利施工。同时施工过程中使用：a、无损检测；b、破坏性检测等方法对管道安装质量进行监测。

5．3．2  由于钢塑管在整个安装过程中范围广，按照施工工艺流程，在其施工中交叉作业工程多，工序复杂，不可避免某些部位会发生人为损坏，为尽快发现问题，顺利施工及保证工程质量，避免工程隐患发生，使施工过程中整个给水系统始终充满水并密封起来，以便某些部位发生损坏时能及时发现。

5.3.3  给水管道采用螺纹连接，管螺纹加工精度应符合规范要求，钢塑管在套丝和安装时，不得损坏内层塑料；螺纹应清洁、整齐，断丝或缺丝不得大于螺纹全扣数的10%。螺纹管道、管件连接应牢固，外露螺丝2～3扣，露出部分防腐良好，接口处用油麻或铅油填实。

5.3.4  给水管道安装完后，采用分段试压和系统试压，以保证安装质量。对系统附件、阀门等处加以保护，避免人为损坏，将阀门手柄取下待工程交工之前将其装上。

5.3.5  所有给水管道应用压缩空气或清洁水进行冲洗，保证管内无杂物堵塞后才能连接。管道安装和敷设中断时，应用塞子管堵将敞口封闭，继续施工时再打开。

5.3.6  工程中交叉作业多，为保证给水钢塑管、塑料排水管表面清洁、光洁度，在安装施工过程中，在管外表包缠保护膜，在工程交工前再进行拆除。

5.3.7  卫生洁具在安装之前作一次蓄水试验，以免安装后出现蓄水不合格，减少返工，安装后再作一次蓄水试验。

5.3.8  卫生间蹲便器由于要在贴地砖前安装，为保护蹲便器光洁度防止蹲便器及下水管堵塞，在蹲便器内填满细砂、锯末加以保护。

5.3.9  排水塑料管粘接前，应将粘接表面清理干净，然后用刷子将粘接剂涂于连接面，在5～15秒内插入承口，粘接剂固化1分钟后方可松手，以防管子在粘接剂未固化时歪斜，同时用棉纱或毛巾将挤出的粘接剂檫试干净，对干管段不长且零件多的地方尽可能集中在地面预制成管段组，等胶接剂完全固化后再安装。

5.3.10  排水管使用前要做好材质检查，应无裂纹，连接时要适当贴实、扶直，确保无渗漏。

5．4  施工进度计划
   本工程给排水的进度计划资源的调配（劳动力、机具、设备、材料）本着优化配置和动态平衡原则，可视现场实际情况进行调整，服从总计划，杜绝因给排水计划不能完成影响其它施工进度和工程总进度的现象。

5．4．1  根据工程进度要求，给排水工程可分为：土建主体阶段、施工阶段、系统试压通水、排水阶段等四个阶段。

1． 准备期为120天左右，主要是图纸会审及技术交底，配合土建预留预埋等隐蔽项目，同时调配使用机具、材料、人员的准备。

2． 安装工期为150天，建议在施工准备完善、土建封顶断水，二装顺利施工，设备主材供应及时的基础上，与其它施工工序交替进行穿插，直至各专业基本完成。

3． 系统试压、排水管道灌水试验 以及通水、排水为15天左右，对整个管道进行通水、排水试验。整个系统通水、排水合格后，方可全面通水、排水使用，同时整理交工资料。

5．5  劳动力安排

给排水工程预留预埋阶段按4个月时间考虑，月平均技术工人15人、安装阶段按5个月时间考虑，月平均工人30人。同时根据现场实际情况作适当调整人数。

5．6  施工机具配置计划

	序号
	机具名称
	型号
	数量
	序号
	机具名称
	型号
	数量

	1
	载重汽车
	5T
	1台
	7
	电动试压水泵
	0~3MPa
	2台

	2
	精密水准仪
	S3
	1台
	8
	交流电焊机
	130A
	2台

	3
	立钻
	25
	1台
	9
	冲击电锤
	Φ6~22mm
	6台

	4
	台钻
	ZA-13
	2台
	10
	角磨机
	
	3台

	5
	砂轮切割机
	Φ400
	2台
	11
	套丝机
	1/2″~ 4″
	3台

	6
	台式砂轮机
	Φ200
	1台
	
	
	
	


5．7  检验、系统调试运行

5．7．1  给水系统的检验、调试运行：

整个给水系统安装完毕后，应对整个管道加压，检验管道、管件、阀门等的平密性。管道系统试压从低处进水，高处排空，试验压力以低点为准，压力表应为在检验同期内合格的压力表，压力表不少于二只，测量精度应不小于1.5线，量程为试验压力值的1.5~2.0倍。在整个给水系统加压到试验压后30分钟后，即检查管道、管件、接头、阀门是否有渗漏现象，阀门是否开启灵活及各用水点的出水量是否合格。在各项达到范围要求、检验合格后，管道进行冲洗。当出水口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色基本一致时，冲洗方可结束，检验系统调试完成即可投入使用。

5.7.2  排水系统的检验、系统调试运行：

在整个排水系统安装完毕后，用管塞封堵各出水管口，然后给排水管内注水，灌满后15分钟再连续灌5分钟，即逐步检查整个排水管道、接头等。同时观察液面不下降即为合格，如有渗漏及时处理。在整个排水管道无渗漏，排水顺畅无堵漏后，检验调试完毕既可投入排水、排污使用。
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